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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Петровском районе» 

Советская ул., д.67,   г. Петровск, 412540 

тел/факс (845-55) 2-63-10 E-mail: petrovsk @gigiena- saratov.ru 

Аттестат аккредитации Органа инспекции  RA. RU.710021 от 23.04.2015г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель Руководителя 

Органа инспекции, 

___________О.А.Седыкина 

Экспертное заключение 

№ 8/142тА от « 20 »  декабря  2021г. 

Гигиеническая оценка 

результатов лабораторных исследований   питьевой воды централизованных систем 

водоснабжения ,Саратовская область, Татищевский район, ст.Кологривовка , ул.Железнодорожная, кран 

на водонапорной башне. 

(протокол лабораторных исследований  №8/1881 от 17.12.2021г.) 

Основание для проведения инспекции:  поручение ЦТО Роспотребнадзора  по Саратовской 

области  № 542 от 08.12.2021г. Акт отбора №719 от 13.12.2021г. 

Сведения об эксперте: врач по общей гигиене Штягина Татьяна Григорьевна, высшее 

медицинское образование, Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова, 

диплом Ю № 763121, выдан 26 июня 1972г., сертификат специалиста 0164310268945 

регистрационный  № 46454 от 23.06.2018г., стаж работы 48 лет, высшая квалификационная 

категория. 

Нормативная документация, на соответствие которой проведена инспекция:  

 СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Рассмотренные документы: протокол лабораторных исследований №8/1881 от 17.12.2021г.  

выданный  ИЛ Ц (ИЛ) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области  

в Петровском районе» ( Аттестат аккредитации  № РА.RU.93 от 28.08.2018г.). 

По результатам  рассмотрения протокола лабораторных исследований  можно сделать 

следующий вывод: 

Вывод:  Отобранные пробы питьевой воды из крана на водонапорной башне по 

ул.Железнодорожная, ст. Кологривовка, Татищевского района  на микробиологические 

показатели соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685- - 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» и на  санитарно-химические показатели не соответствует требованиям 

СанПиН 1.2.3685- - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (массовая концентрация железа) 

 

Врач по общей гигиене                                                                                   Т.Г. Штягина 

 
Исп. Гончарова С.С. 
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